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Wykonawcy ubiegajacy sig

o udzielenie zamdéwienia

INFORMACJA DOTYCZACA AKTUALNYCH PRZEDMIAROW

Przetarg nieograniczony na budowe przedszkola w Niechcicach

W zwigzku z wprowadzanymi zmianami/korektami w przedmach robét po
otrzymanych pytaniach od wykonawcow ubiegajacych si¢ o udzielenie ninigjszego
zamo6wienia zamawiajacy informuje, iz w celu zachowania przejrzystosci postepowania
1 ulatwienia sporzadzenia wykonawcom kosztoryséw ofertowych na aktualnych przedmiarach
zamiescit je w nowym katalogu pod nazwa ,, AKTUALNE PRZEDMIARY™.

Ponadto zamawiajacy ponizej przedstawia informacje, w ktorych pozycjach przedmiaréw

robot dokonano zmian.

1. Przedmiar rozbiorka KOREKTA

W przedmiarze doszly nowe pozycje: 3, 41 5.

2. Przedmiar Budowlany KOREKTA
W przedmiarze bylo 130 pozycji, doszlo 9 pozycji. Aktualny przedmiar zawiera 139 pozycji.
Nowe pozycje: 51, 81, 82, 94, 121, 122, 137, 138 oraz 139.

W pozycji 64 oraz 65 zmieniono podstawe wyceny.

3. Przedmiar przylacza instalacyjne zewnetrzne — BEZ ZMIAN

4. Przedmiar instalacje wewnetrzne KOREKTA

W przedmiarze zmieniono pozycje:
a) Dzial 7
pozycja 156 bylo 0 m* , jest 15 m®
pozycja 157 byto 0,060 m®, jest 4,434 m®
b) Dzial 8
pozycja 170 byto 0 m’, jest 10 m®
pozycja 171 byto 0,060 m?, jest 2,670 m®




¢) Dzial 9 —nie wycenia¢ dziatu 9. Nowy dzial 9 zamieszczony jako zalgcznik 4A pod

nazwa: Przedmiar instalacje wewnetrzne — dziat 9-ty UZUPELNIENIE

4A. Przedmiar instalacje wewnetrzne — dzial 9-ty UZUPELNIENIE

Dziat 9 zastapiony nowym dziatem 9, ktéry nalezy wycenié.

5. Przedmiar elektryczny KOREKTA
Zmiany w STWiOR i przedmiarze tj. w pozycjach:

1.2.3 dodano zapis kalkulacja wiasna - dodano opis w SST o koniecznosci uzycia zlaczek
do rur ukladanych pod katem 90st.

2.1.4 dodano zapis kalkulacja wlasna - dodano opis w SST o koniecznosci uzycia puszki
faczeniowej na elewacji

3.1.1 dodano zapis kalkulacja wiasna - dodano opis w SST precyzujacy typ rozdzielni
3.1.2 dodano zapis kalkulacja wlasna - dodano opis w SST liste moduléw wyposazenia
rozdzielni

3.1.3 dodano zapis kalkulacja wlasna, zmieniono jednostke miary na kpl

dodano opis w SST tabele moduloéw wyposazenia rozdzielni

3.2.2 dodano doprecyzowanie w pozycji kosztorysowej o typ przewodu

4.1.1 dodano zapis kalkulacja wiasna - dodano opis w SST precyzujacy typ rozdzielni
4.1.2 dodano zapis kalkulacja wiasna, zmieniono jednostke miary na kpl

dodano opis w SST liste moduléw wyposazenia rozdzielni

4.2.1 dodano doprecyzowanie w pozycji kosztorysowej o typ przewodu

5.1.5 dodano zapis kalkulacja wtasna oraz dodano zapis o uzyciu dwéch typéw opraw -
oprawy o$wietlenia podstawowego i awaryjnego

5.2.4 dodano zapis w SST o rozréznieniu osprzetu na [P2x i [P4x

6.1.2 dodano zapis w SST o ukladaniu przewodéw w rurkach - rurki typu peszel pod
tynkiem

6.2.6 dodano zapis (analogia) + dopisano w nazwie pozycji wysokos¢ stupa

6.2.7 dodano zapis (analogia) + dopisano w nazwie pozycji wysokosé shupa

6.2.9 dodano zapis kalkulacja wlasna oraz zmiana jedn. miary na "zestaw" - dodano opis
w SST o typach opraw oraz iloéciach

6.3.5 dodano opis w SST dla zasypywania wykopow

7.4.1 dodano zapis kalkulacja wlasna i zmieniono ilog¢ - dodano opis w SST
o doprecyzowaniu typéw koryt kablowych wraz z ich dtugosciami dla kazdego z typéw
8.1.1 doprecyzowano typ bednarki w opisie pozycji




e 8.1.2 doprecyzowano elementy pozycji - dodano w SST iloé¢ ziacz kontrolnych

e 9.3.3 dodano zapis kalkulacja wlasna - uzupelniono w SST wykaz urzadzen w szafie
RACK

e 10.2.2 dodano zapis w SST o parametrach monitora

e 10.2.3 dodano zapis w SST o parametrach dysku twardego
6. Przedmiar mata architektura — BEZ ZMIAN

7. Przedmiar drogi wewnetrzne i zatoki parkincowe KOREKTA

W przedmiarze bylo 38 pozycji, doszlo 6 pozycji. Aktualny przedmiar zawiera 44 pozycje.
W przedmiarze doszly nowe pozycje: 8, 9, 23, 24, 36, i 37.

8. Przedmiar zielen KOREKTA

Aktualny przedmiar zawiera 7 pozycji.
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