Rozprza, dn. 27.04.2018 .

17P.271.1.14.2018

Wykonawey ubiegajacy sig

0 udzielenie zamoéwienia

Dot.: Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

.Budowa przedszkola w Niechcicach”.

Zamawiajacy informuje, ze w przedmiotowym postegpowaniu od Wykonawcey ubiegajacego
si¢ o udzielenie zaméwienia wplynety zapytania dotyczace tresci SIWZ. Dziatajac zgodnie z art. 38
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych [Dz.U.2017.1579 ze zm. |

Zamawiajacy przekazuje wyjasnienia na wniesione zapytania:

Pytanie 1:

W kosztorysie elekirycznym w dziale 10.2 - elementy systemu monitoringu brak jest nakladéw na
elementy zawarte w szczegblowej specyfikacji technicznej: pkt. 6.8.2- komputer nadzoru
wizyjnego, 6.8.3- rejestrator, prosimy o uzupetnienie przedmiaru.

Odpowiedz na pytanie:

Poz. 9.3 przedmiaru robét "Wyposazenie szafy RACK" zwiera: centrale systemu napadu
1 wlamania (SSWiN), rejestrator systemu monitoringu wskazany w SST poz. 6.8 oraz SWITCH 48

portow.

Pytanie 2:

W projekcie konstrukcyjnym nie uwzgledniono obcigzeri skupionych od shupkow wigzby dachowej
usytuowanych ponadto w srodku rozpigtosci niektoérych ptyt, prosimy o podanie informacji
dotyczacych obciazen w celu prawidlowej wyceny plyt strunobetonowych

Odpowiedz na pytanie:

W projekcie konstrukcyjnym uwzgledniono obcigzenia od stupkéw wigzby dachowe;j.
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